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Technische ruimte
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Rookmelder conform NEN 2535

Tm

Thermomaximaalmelder

Handbrandmelder

Brandslanghaspel

Handblusmiddel

Brandmeldinstallatie

Akoestisch signaal (Slow-whoop)

Noodverlichting

Nevenindicator

Flitslicht

Vluchtwegaanduiding

Panieksluiting

Deur zonder sleutel te openen

Deur brandwerend/ zelfsluitend 30 Min WBDBO

Installatie op basis van aanwezige BMI

werking in het werk te controleren,

waar nodig uit te breiden.

exacte positie blusmiddelen/rookmelders

in het werk te controleren

Brandscheiding 30 Min.

Brandscheiding 60 Min.

Deur brandwerend/ zelfsluitend 60 Min WBDBO

De InstallatieVraagbaak

Fax: 078-750 16 99
Telefoon: 078-750 16 91 Email: info@vraagbaakgroep.nlWebsite: www.vraagbaakgroep.nl

3316 BP DORDRECHT

Jacobus Lipsweg 118 

Behoort bij besluit van burgemeester 
en wethouders van Oegstgeest.

Datum besluit: 07/07/2021
Ons kenmerk: Z/21/146198
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